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Anschlussvarianten Regler

-riscnhndienstanwendung
Fahrt / Stand

00 0

-9
-

Variante mit 2k20 Relaisplatine

im Fahrbetrieb:

Freigabespannung

an Klemme 1 von FR4. D+ gesteuerte

Verdampferfuhler
0 Raumfuhler

Variante mit 2k20 Relaisplatine
im Standbetrieb:
Freigabespannung

an Klemme 1 von FR4.

90min Stromhaltung an Klemme 6 von FR4
somit wird Abtauzeit beibehalten) inkl. aut.
bschaltung — Vorprogrammierung an 2k20.

Dauerstrom an Klemme 6 von FR4,

wenn Stromversorgung von Standsatz eingesteckt.
Regler muss Ein bzw. Aus

geschaltet werden!

Achtung: Nicht verwendete Leitungen miussen isoliert werden

Anschlussvarianten Regler

lieftkunlanwendung

Fahrt /

8—-9

Stand

Verdampferfuhler

8—10 Raumfuhler

Variante mit 2k20 Relaisplatine
im Fahrbetrieb:

Freigabespannung
an Klemme 1 von FR4.

90min Stromhaltung an Klemme 6 von FR4
somit wird Abtauzeit beibehalten) inkl. aut.
bschaltung — Vorprogrammierung an 2k20.

Achtung:

Variante mit 2k20 Relaisplatine

im Standbetrieb:

Freigabespannung

an Klemme 1 von FR4.

Dauerstrom an Klemme 6 von FR4,

wenn Stromversorgung von Standsatz eingesteckt.
Regler muss Ein bzw. Aus

geschaltet werden!

Nicht verwendete Leitungen mussen isoliert werden

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfdltigung, Verwertung
oder Mittellung an dritte Personen hat zivil— und strafrechtliche Folgen.
(Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive
und technische Anderungen behalten wir uns vor !
Originale dirfen ohne Anderungsantrag nicht verdndert werden.

KONVEKTA AG 3460/ Schwalmstadt
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Gez.110.09.7

W

H. Seifart

A**

Anderung siehe Blatt 9
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Anderungs—Mitteilung

Tag
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TAG

NAME

SCHALTPLAN

Anschlussvarianten Regler

Typ: BK1—025—190

Blatt

/eichnungs—Nr.
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K1025190
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K1 12 /24VDC B0O0W
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S t 10 — t 10
‘ 12/24VDC | ;
1,5
OPE ge/gn 1, O@ (O 10 O sw 10
Sx1.5 —
a|l 3| &
P
— a $ QL Qy © Flektrische Komponenten sind werkseitig in der Anlage Verbaut.
| Y Y Y YPE Bei integrierten Anlagen mussen Elektrische Komponenten im
Fahrzeuginnenraum montiert werden!
| K . 2
a1 & Y3
| & RN R
4 \[/1 > ‘F 1 j‘
g \ XE \ C2, Anlaufkondensator
| 2 | C1, Betriebskondensator
C2 B B K, Startrelais
A B B
- Kompressorkiihlung B13—A?1—-412 B13—A?1—-413
E A 5 Wicklungswiderstand bei 20°C Wicklungswiderstand bei 20°C
Cl — Hauptwicklung: 3,050 Hauptwicklung: 1,2990
—ngB— 2 Hilfswicklung: 3,934 Q Hilfswicklung: 2,1980Q
—G Dan a Stromaufnahme: Stromaufnahme:
AWSCWUSSKQSWW = - - Mox. Stromaufnahme: 8,35A Max. Stromaufnahme:1/,6A
T T ‘Achtubmg: hEt‘”b‘OU* < 2 - Anlaufstrom: 32A Anlaufstrom: S8A
LN PE age bedcnhten: ol & S o Startrelais relay: AMVL—240V1  Startrelais relay: AMVL—240V]
230V /50Hz SCROLL Anlaufkondensator: 40uF /450V  Anlaufkondensator: 75 uF /400V
Anschluss erfolgt nach den Kompressor Betriebskondensa.: 40 uF /450V  Betriebskondensator: 55 uf /400V
ldnderspezifischen Vorschriften . Q 230\//50HZ
d ’ il Land durch
w0 Joweligen Londes dure Anschluss Scrollkompressor 250V

den Aufbauhersteller

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfdltigung, Verwertung
oder Mittellung an dritte Personen hat zivil— und strafrechtliche Folgen.
(Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive
und technische Anderungen behalten wir uns vor !
Originale dirfen ohne Anderungsantrag nicht verdndert werden.

KONVEKTA AG 3460/ Schwalmstadt

O KONVEKTA|" KUHL-& KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT
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Typ: BK1—025—190
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Gez.|10.09.21|H. Seifart SCHALTPL AN
Gepr. Relaisplatine FK/TK 12 /24V 230V Blatt
TAG | NAME Anschluss Scrollkompressor 2350V 3/9
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Anschlusskasten
Achtung: Einbau—
lage beachten!

Anschlusskasten

L

()L
el L]

L N PE

230V /50Hz
Anschluss erfolgt nach den

ldnderspezifischen Vorschriften

des jeweiligen Landes durch

den Aufbauhersteller

K:

| >KMT

Kon?pressor
_230V/50Hz

Flektrische Komponenten sind werkseitig in der Anlage Verbaut.
Bei integrierten Anlagen mussen Elektrische Komponenten im
Fahrzeuginnenraum montiert werden!

B13—A?1—411

Wicklungswiderstand bei 20°C
Hauptwicklung: 4,80
Hilfswicklung: 18,10

Stromaufnahme:
Nennstrom: 3,/ A

Max. Stromaufnahme: 5,4 A
Anlaufstrom: 18 A

Clektrische Komponenten:

ThermofUhler: MSP28APW
2,85—5,25/19,5 A

F1 Offnerkontakt: 135°C
F1 SchlieBerkontakt: 61°C

Startrelais: MTRPHbBS
Schaltet Ein bel: 1TA
Schaltet Aus bei: 9,35A

Anlaufkondensator: 50 uF /330V

C1, Anlauftkondensator
K, Startrelais

Anschluss Rollkolbenkompressor

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfdltigung, Verwertung

oder Mittellung an dritte Personen hat zivil— und strafrechtliche Folgen.

Ot

KONVEKTA

(Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)

" KUHL=& KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive
und technische Anderungen behalten wir uns vor !
Originale dirfen ohne Anderungsantrag nicht verdndert werden.

KONVEKTA AG 3460/ Schwalmstadt

Gez.110.09.21|H. Seifart
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Anderung siehe Blatt 9
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Flektrische Komponenten sind werkseitig in der Anlage Verbaut.
Bei integrierten Anlagen mussen Elektrische Komponenten im
Fahrzeuginnenraum montiert werden!
B13—A%1-410
Anschlusskasten Wicklungswiderstand bei 20°C C2, Anlaufkondensator
Achtung: Embeguf HQUWWCWUWQI‘%OQ C1, Betriebskondensator
lage beachten! Hilfswicklung: 6, 54 K, Startrelais
Anschlusskasten itfom?ufﬂOgmzeA.
— - — ennstrom: 3,
\/\W /2N S /\®/l§ /J\7 A? /19 Max. Stromaufnahme: 5,4A
s L IN J ‘ pgt L L l Anlaufstrom: 22A
sw Lg%"** I Flektrische Komponenten:
\ C2 — < — — Thermofuhler: MSP24APW
< 2,85—5,25/19,5A
F1 Offnerkontakt: 155°C
F1 SchlieBerkontakt.: 61°C
- h- Startrelais: SARRI*6AV*
. N PE Schaltet Ein bel:223/252V
230V,/50H2 Schaltet Aus bei:60/121V

Anschluss erfolgt nach den

ldnderspezifischen Vorschriften

des jeweiligen Landes durch

den Aufbauhersteller

K U>KMT

Anlaufkondensator: 100 uF /330V
Betriebskondensator: 20 /400V

Anschluss Rollkolbenkompressor

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfdltigung, Verwertung

oder Mittellung an dritte Personen hat zivil— und strafrechtliche Folgen.

Ot

KONVEKTA|" KUHL-& KLMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT

(Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive

und technische Anderungen behalten wir uns vor !

Originale dirfen ohne Anderungsantrag nicht verdndert werden.

A**

Anderung siehe Blatt 9

KONVEKTA AG 3460/ Schwalmstadt Nr.

Anderungs—Mitteilung

Tag

Gez.[10.09.21|H. Seifart SCHAL TPL AN Typ: BK1—=025—190
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230V /50Hz
Anschluss erfolgt nach den |

ldnderspezifischen Vorschriften

Anschlusskasten

des jeweiligen Landes durch

den Aufbauhersteller

Ko USKMT Ko [>KMT

Dieser Kompressor darf nur im Fahrzeuginnenraum montiert werden!

B13—A?1—-427

Wicklungswiderstand bei 25°C
Hauptwicklung: 1,910
Hilfswicklung: 4,68

Stromaufnahme:
Nennstrom: 6A
Anlaufstrom: 32A
Flektrische Komponenten:

Thermofuhler: B250—-12140/03
F1 Offnerkontakt: 145°C + /= 10
F1 SchlieBerkontakt.: 100°C + /=2

Startrelais: HLR3800—-4G3D
Schaltet Ein bei: 180/195V
Schaltet Aus bei: 40/105V

Anlaufkondensator: 64—77 uF / 330V
Betriebskondensator: 35 /450V

C2, Anlaufkondensator
C1, Betriebskondensator
K, Startrelais

Anschluss Rollkolbenkompressor

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfdltigung, Verwertung

oder Mittellung an dritte Personen hat zivil— und strafrechtliche Folgen.

Ot

KONVEKTA

(Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive
und technische Anderungen behalten wir uns vor !
Originale dirfen ohne Anderungsantrag nicht verdndert werden.

KONVEKTA AG 3460/ Schwalmstadt

" KUHL=& KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT
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Anderung siehe Blatt 9
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Anderungs—Mitteilung

Name

Tag

Gez.[10.09.21|H. Seifart SCHAL TPL AN Typ: BK1—=025—190
Cepr. Relaisplatine FK/TK 12/24V 230V Blatt | /Zeichnungs—Nr.
TAG | NAME Anschluss Rollkolbenkompressor 6/9 |K1025190




1
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230V /50Hz

Anschluss erfolgt nach den
ldnderspezifischen Vorschriften
des jeweiligen Landes durch

den Aufbauhersteller

K
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Antriebsmotor
2350V 50Hz
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Tw 2!
NN/
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Magnetkupplung
Stand

Kompressor

Flektrische Komponenten sind werkseitig in der Anlage Verbaut.
Bel integrierten Anlagen mussen Llektrische Komponenten im

Fahrzeuginnenraum montiert werden!

Antriebseinheit 250V

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfdltigung, Verwertung
oder Mittellung an dritte Personen hat zivil— und strafrechtliche Folgen.
(Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive
und technische Anderungen behalten wir uns vor !
Originale dirfen ohne Anderungsantrag nicht verdndert werden. XS Amderumg siehe Blatt 9

KONVEKTA AG 3460/ Schwalmstadt Nr/Anderungs—Mitteilung

O KONVEKTA

" KUHL=& KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT

Gez.110.09.21|H. Seifart

SCHALTPLAN

Gepr.

Relaisplatine FK/TK 12 /24V 230V

TagName

TAG NAME

Antriebseinheit 230V

Typ: BK1—025—190

Blatt

/eichnungs—Nr.

779

K1025190
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Y3 Clektrische Komponenten sind werkseitig in der Anlage Verbaut.
4x7.5 e Bel integrierten Anlagen mussen Ltlektrische Komponenten im
ol 2 » = ‘F 1 j‘ Fahrzeuginnenraum montiert werden!
5 3| s > XE@&
o \ 2 \
e B13—A?1—-414
Wicklungswiderstand bei 20°C
o M- Kompressorkihlung g:vvv ;%%g%
L1 L2 L3 N PE W*U.:7},652Q
400V /50Hz SCROLL Stromaufnahme:
Anschluss erfolgt nach den Kompressor Max. Stromqufm@hme:4,6A
landerspezifischen Vorschriften 4OOV/5OHZ Anlaufstrom: 24A
d j il Land durch
v ffweiaen ordes dure Anschluss Scrollkompressor 400V
den Aufbauhersteller

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfdltigung, Verwertung
oder Mittellung an dritte Personen hat zivil— und strafrechtliche Folgen.
(Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)

O KONVEKTA|" KUHL-& KLIMAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT

quLgrcthecvg?‘:}tSirheemtAW;cdke\gummggeenmtiteih(j?edme vtﬁmi;;ukvt;vrel Gez. [10.09.211H. Seifart S C |—| AI_TP I_A N Typ BKT— OZB*W 90
Originale dirfen ohne Anderungsantrag nicht verdndert werden. I Amderumg siehe Blatt 9 Gepﬂ R@‘Q\QSD‘QUHG FK/TK W2/24V 400V Blatt ZG‘CWWQS*NP
KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt Nr|Anderungs—Mitteilung| Tag|Name TAG | NAME Anschluss Scrollkompressor 400V 8/9 |K1025190




Anschlussbelegung:

KOM 1 Freigabe fur den “Fahrt—Satz” (ehemals D+ ). Wenn der Kontakt nicht bestromt wird, ist der "Stand—Satz’ aktiv!

() KOM 2 = Optional (zusdtzliches CAN—Modul erforderlich) CAN high Kontakt zur u.a. Freigabe des Fahrt—Satzes, Verdichterfreigabe, usw.

KOM 3 Optional (zusdtzliches CAN—Modul erforderlich) CAN low Kontakt zur u.a. Freigabe des Fahrt—Satzes, Verdichterfreigabe, usw.
FR4 . Zuleitung Frischdienstregler FR4.1 oder FR4 Pharma

FR4 1 = Spannungsversorgung Regler nach Freigabe D+ oder Standsatz
FR4 2 = Steuersignal HeiBgasabtauung:

Umschaltung Kondensatorabsperrventil auf HeilBgasabtauung, Stellsignal Magnetkupplung muss anliegen!
FR4 5 = Steuersignal Magnetkupplung:

Ansteuerung Kondensatorliftung (KD1 und KD2), Freigabe Spannung Ansteuerung Magnetventile (Y1 und Y2) => Sicherung F8
Freigabe Spannung Ansteuerung Druckschalter (P1 1 und P1 3), Freigabe Kondensatorsteuerung DKD514
FR4 4 = Steuersignal Verdampferlufter
Ansteuerung Verdampferllfter (VD1 und VD2)
Dauerplus
Masse

FR4 5
FR4 6 Absicherung:

Y1 : Ansteuerung Magnetventil HeiBgasabtauung 1 Controffer
F2 Kond.wasser HZ

Y2 : Ansteuerung Magnetventil Kondensatorabsperrventil
F3 Steuerspannung

MK : Ansteuerung Magnetkupplung F4 Druckschalter
K1 : Steuersignal Schitz 230/400V FS  Verdampfer |

F6 Verdampfer 2
P1 : Druckschalter F7 Kondensator 1

P11 = + Freigabe durch FR4 MK 5 Kondensator 2
P1 2 = Steuersignal Ausgang Magnetkupplung, Einschaltverzogerung 5 Sekunden S0 Veanctventl |
P1T %5 = + Freigabe durch FR4 MK ’ ,

P1 4 = Steuersignal Ausgang Kondensatorluftersteuerung 100% 1O Magnetvent 2

F17 int. Steuerung

T1 @ Timer MK /K1 F12 Freigabe Kiihlung

VD1 : Ansteuerung Verdampferlufter 1

VD2 : Ansteuerung Verdampferlufter 2
KD1 :© Ansteuerung Kondensatorlufter 1
KDZ? : Ansteuerung Kondensatorlufter 2

ST15 ¢+ Kondensatordrucksteuerung fur DKDS14
STTS T Ansteuerung Umschaltung 50/100%
ST1S 2 LUfterstufe 50%

ST1S 4 Ansteuerung Freigabe Kondensatorlufter

muss gesteckt sein,

24V
S5A
10A
S5A
S5A
10A

10A R1: Poti Ureg.

10A
10A
SA
SA
S5A

5A

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfdltigung, Verwertung
oder Mittellung an dritte Personen hat zivil— und strafrechtliche Folgen. Q%g%
(Urheberrechtsgesetz. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)
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